MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO Zatgcznik nr 1

[pieczatka firmowal

MGW.TM.711.40.1.2026.1.WB Zabrze, dnia 18 czerwca 2026r.

Zapytanie ofertowe/szacowanie warto$ci zamowienia z jednoczesnym zastrzezeniem

zawarcia umowy/wyboru oferty do realizacji *.

Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu zaprasza do ztozenia oferty na realizacje
zamowienia pn.:

,Przeglad i remont wentylatorébw zabudowanych w stacjach wentylatorow
gtéwnych oraz w stacjach wentylatoréw (Skansen Gérniczy) w MGW w Zabrzu”.
1. Opis przedmiotu zamowienia.

Przedmiotu zamowienia obejmowaé bedzie 3 niezalezne zadania:

Zadanie nr 1.

Zaméwienie obejmowac bedzie remont 2 szt. wentylatoréw typu WLE — 1004 A/1

zabudowanych przy stacji wentylatoréw gtéwnych przy szybie ,Guido” (po

przepracowaniu 9 i 10 tys. godzin).

Zgodnie z DTR wentylatora zakres przeglgdu i remontu obejmuje:

— kontrole wirnika wentylatora oraz oczyszczenie powierzchni z zanieczyszczen i jego
konserwacje,

— wymiane tozysk w silniku elektrycznym,

— kontrole i ewentualng naprawe uzwojenia silnika,

— zbadanie stanu ostony ognioszczelnej silnika (i ewentualng naprawe),

— wywazenie dynamiczne wirnika wentylatora,

— naprawy i wymiany uszkodzen obudowy wentylatora majgcych wptyw na jego prace
i bezpieczenstwo,

— konserwacje czeéci stalowych wentylatora, poprzez czyszczenie powierzchni
skorodowanych a nastepnie nanoszenie powtok ochronnych (farby antykorozyjne).

Zadanie nr 2.

Zamowienie obejmowaé bedzie remont 2 szt. wentylatoréw typu WOO - 80 - 22/1

zabudowanych przy stacji wentylatoréw gtéwnych ,Schenker”.

Zgodnie z DTR wentylatora zakres przegladu i remontu obejmuje:

— pomiar i regulacje szczeliny hamulca,

— kontrole stanu oktadzin ciernych, biezni oraz sprezyn,

— sprawdzenie bicia wzdtuznego czota zamka hamulca wzglgedem osi watu,

— sprawdzenie prostopadtosci zamka do osi watu,

— kontrole wszystkich potgczen $rubowych,

— kontrole czesci wirujgcych,



— kontrole stanu tozysk silnika,

— sprawdzenie cewki elektromagnesu,

— kontrole topatek wirnika,

— usuniecie zanieczyszczen,

— haprawy i wymiany uszkodzer obudowy wentylatora majgcych wptyw na jego
prace i bezpieczenstwo,

— konserwacjg czesci stalowych wentylatora, poprzez czyszczenie powierzchni
skorodowanych a nastepnie nanoszenie powtok ochronnych (farby
antykorozyjne),

—ponadto ze wzgledu na diugotrwaty okres uzytkowania wymieni¢ tozyska silnika.

Zadanie nr 3.

Zamowienie obejmowac bedzie remont 2 szt. wentylatoréw typu WGL/KGC -6A/1

x 18,5 zabudowanych w stacji wentylatorow w filarze zabytkowym w Rejonie Sztolnia

,Krélowa Luiza” — Skansen Gorniczy ,Krélowa Luiza” oraz 2 szt. wentylatoréw typu

WGL/KGC - 6A x 22 zabudowanych w przekopie wentylacyjnym w Rejonie Sztolnia

,Krolowa Luiza” — Skansen Gorniczy ,Krélowa Luiza".

Zgodnie z Instrukcjg Uzytkowania wentylatora zakres przegladu i remontu obejmuije:

— kontrolg luzéw wirnika (promieniowy i poosiowy),

— kontrole topatek wirnika,

— kontrole kompletnosci potgczen $rubowych oraz ich dokrecenie,

— wymiane fozysk watu wirnika,

— kontrole potgczenia pryzmatycznego osadzenia piasty wirnika na wale silnika,

— kontrole stan wpustu pryzmatycznego rowkéw pryzmatycznych,

— kontrole srednice watu silnika oraz piasty wirnika,

— kontrole stanu pierécienia mosieznego przeciwiskrzgcego,

— kontrole (przyrzadem pomiarowym) wielkoéci szczeliny promieniowej miedzy
topatami wirnika a mosieznym pierscieniem przeciwiskrzacym,

— kontrole wirnika wentylatora po jego demontazu,

— wykonanie pomiaru rezystangcji izolacji uzwojenia stojana i obwodu zabezpieczen
termicznych,

— kontrole tabliczki znamionowej w razie potrzeby wymieni¢ na nowg producenta,

— naprawy i wymiany uszkodzen obudowy wentylatora majgcych wptyw na jego
prace i bezpieczenstwo,

— konserwacje czgsci stalowych wentylatora, poprzez czyszczenie powierzchni
skorodowanych a nastepnie nanoszenie powtok ochronnych (farby antykorozyjne)

Dla Zadania 1, 2 i 3 nalezy:

— bezwzglednie usung¢ wszystkie zauwazone usterki, a zuzyte czesci zastgpié
nowymi,
— wymieni¢ topatki wirnika w razie zmiany ksztattu lub odksztatcen
mechanicznych a wirnik wywazyé.
Do remontdw nalezy uzywac wytacznie materiatow, czesci i podzespotow
zamiennych fabrycznie nowych, zgodnych z wykazami w dokumentacjach
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techniczno-ruchowych oraz wolnych od wad fizycznych i prawnych oraz praw
majatkowych oséb trzecich.
Wszystkie przeglady i remonty powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z DTR lub
Instrukcjg Uzytkownika wentylatora.
W trakcie realizacji zadan Wykonawca zobowigzany jest do wydania wentylatora z
i na miejsce pracy (wtasnymi sitami, na wiasny koszt i wkasnym transportem).
Wraz z transportem Wykonawca wykona wszelkie prace zwigzane z
przetadunkiem wentylatora na $rodki transportowe (wtasnymi sitami i na wiasny
koszt).
Zamawiajacy udostepni tylko érodki transportowe bedace na wyposazeniu MGW
w Zabrzu do transportu wentylatoréw WGL/KGC -6A w wyrobiskach Sztolni
JKrolowa Luiza” — Skansen Goérniczy ,Krolowa Luiza” (filarze zabytkowym i
przekopie wentylacyjnym) na powierzchnig.
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym terminow |
sposobu realizacji ustugi (dopuszczalna forma: telefonicznie, pisemnie, lub drogg
elektroniczng - e-mail) z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych.
Prace transportowe i przetadunkowe dotyczgce przedmiotu zaméwienia powinny
by¢ realizowane w dniach roboczych w godzinach od 6.00 do 13.00.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenie prac objetych zamowieniem w taki
sposob, aby zapewnione byto wtasciwe oraz ciggte funkcjonowanie ruchu
turystycznego w MGW w Zabrzu.
Przed zabudowg wentylatora na stanowisku pracy nalezy sprawdzi¢ czy
wentylator nie ulegt uszkodzeniu w czasie transportu.
Po zabudowie wentylatora w miejscu pracy (ustawieniu i wypoziomowaniu) i
odbiorze technicznym (zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg lub instrukcjg
uzytkownika) bedzie prowadzony rozruch prébny.
Po przeprowadzeniu ruchu prébnego z pozytywnym wynikiem oraz otrzymaniu
dokumentéw poremontowych od Wykonawcy strony podpiszg protokét odbioru
wentylatora po remoncie.
Obowigzek przygotowania protokotu spoczywa na Wykonawcy. Zawartosc¢
merytoryczng jak i forme protokotu odbioru Wykonawca jest zobowigzany
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Realizacja ustug bedzie sie odbywaé na podstawie zlecen wystawionych przez
Zamawiajgcego.
Z kazdego wykonanego zlecenia zostanie sporzadzony protokét odbioru
wentylatora po remoncie, potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy, ktéry bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury za realizacje
czesci zadania wynikajgcego z niniejszego postepowania. W protokole tym
zostanie opisany zakres $wiadczonej ustugi, zgodnie z warunkami umowy i bez
zastrzezen ze strony Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji na wtasny koszt wszelkich nakazow
oraz uwag organéw nadzoru gérniczego w zakresie przedmiotu zamowienia
spowodowanych nienalezytym jej wykonaniem wyniktym z winy Wykonawcy.

2. Warunki udziatu w postepowaniu (— jesli dotyczy)™:



1) wyzej wymienione ustugi muszg by¢ wykonywane przez osoby o kwalifikacjach
uprawniajgcych do wykonywania czynnoéci specjalistycznych zwigzanych z
przeglgdami i remontami w/w wentylatoréw,

2) Wykonawca musi posiada¢ niezbedne do$wiadczenie do wykonania przedmiotu
zamowienia, tzn.: Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca
wykaze, (i przedstawi wraz z ofertg) ze w okresie ostatnich trzech lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — w tym okresie, wykonywat nalezycie co najmniej jedno zamoéwienie
obejmujgce ustuge lub ustugi polegajaca/ce na wykonaniu przegladu i remontu
wentylatorow lutniowych - na kwote min. 60 000,00 zt.

3) Wykonawca winien ztozy¢ oferte, w ktérej przedstawi Zamawiajagcemu:

- zaSwiadczenie poremontowe,

- deklaracje zgodno$ci na wentylator z potwierdzeniem przegladu i remontu,

- gwarancje na wykonang ustuge na okres min. 12 miesiecy,

- inne dokumenty wymagane przepisami niezbedne do prawidtowej eksploatacji
(na podstawie DTR, instrukgji, itp.).

4) Termin zwigzania z ofertg wynosi 60 dni kalendarzowych od daty ztozenia oferty.

5) Zamawiajacy dopuszcza mozliwosci sktadania ofert cze$ciowych dotyczacych
odpowiednich zadan.

3. Istotne warunki umowy (jesli dotyczy)":

1) Strony ustalajg, ze zamoéwienie bedzie realizowane po cenach zadeklarowanych
w ofercie Wykonawcy do wysoko$ci srodkéw budzetowych zabezpieczonych na
realizacje powyzszego zadania jezeli nastapi to przed dniem zakoriczenia
umowy.

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo niewykorzystania catej warto$ci umowy a
Wykonawca nie nabywa zadnych roszczen z tego tytutu.

3) Zamawiajacy zastrzega sobie zmiang ilosci wykazanych ustug w zaleznoéci od
biezgcych potrzeb.

4) Termin pfatnosci:

Ptatnosc nastgpi w formie przelewu w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do
Zamawiajacego.
Od momentu, w ktérym Wykonawca zobowigzany bedzie do wystawiania
przesytania faktur ustrukturyzowanych za posrednictwem Krajowego Systemu
Faktur (KSeF) Zamawiajgcy bedzie pobierat wystawione faktury bezposrednio z
KSeF. Za date doreczenia faktury, od ktérej bedzie liczony termin ptatnosci,
uwaza si¢ date nadania fakturze numeru identyfikujgcego przez KSeF (date jej
przyjecia do systemu).
4. Termin realizacji zamdwienia: od podpisania umowy do 19.12.2026 r.
I miejsce realizacji: remontu na terenie Wykonawcy.
5. Wybor najkorzystniejszej oferty nastgpi w oparciu o nastepujace kryteria:
Kryteria oceny ofert:



Maksymalna
Thacsonia ilos¢ punktow
: jakie moze
Lp. KRYTERIUM: pli?c{eer::gxe otrzymagé oferta
y za dane
kryterium
Cena 75 % 75
Termin realizacji zlecenia 20 % 20
Okres gwarancji 5 % 5
Razem: 100 % 100

Sposob obliczania wartosci punktowej ocenianego kryterium:
Kryterium nr 1 — CENA:
— Oferta z najnizszg ceng otrzyma maksymalng ilo$¢ punktow.
— W ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokraglong do dwoch miejsc po
przecinku ilo$¢ punktéw wynikajgca z dziatania:

najnizsza oferowana cena

lloé¢ punktow badanej
oferty
w ramach kryterium
scena”

1

x 100 pkt x 100%

cena badanej oferty brutto

Kryterium nr 2 — TERMIN REALIZACJI ZLECENIA 1 SZT. WENTYLATORA:
— Oferty (zawierajgce deklarowany termin realizacji zlecenia jednego wentylatora
w tygodniach) oceniane bedg wg punktacji podanej ponize;:

. = : Liczba punktow badanej oferty w
Termin realizacji zlecenia -
: ramach kryterium
- zgodnie z oferta = e —
[tygodnie] »termin realizacji zlecenia

ya (z uwzglednieniem wagi)
6 1
5 10

4 i mniegj 20

UWAGA: zgodnie z wymogami okreslonymi w zapytaniu termin
realizacji zlecenia nie moze by¢ dtuzszy niz 6 tygodni.

Kryterium nr 3 - OKRES GWARANCJI:

— Oferty (zawierajgce deklarowany okres gwarancji w miesigcach) oceniane bedg

wg punktacji podanej ponizej:

Okres gwarancji
- zgodnie z oferta
[miesiace]

Liczba punktéw badanej oferty w
ramach kryterium
,okres gwarancji”
(z uwzglednieniem wagi)

12

1

13+18

2




19 + 24 3
25 i wiecej 5

UWAGA: zgodnie z wymogami okreslonymi w zapytaniu
minimalny okres gwarancji nie moze byé krétszy niz 12
miesiecy.

6. Oferte nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 29.06.2026 roku do godz.129,

7. Oferte nalezy ztozy¢:

a) osobiscie na adres: Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu, ul: Georgiusa
Agricoli 2,

b) za posrednictwem poczty/kuriera na adres:, Muzeum Gérnictwa Weglowego w
Zabrzu, ul: Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze (na zatgczonym Formularzu
Ofertowym),

c) e-mailem na adres oferty@muzeumgornictwa.pl *

8. Na kopercie/w tytule e-maila nalezy umiesci¢ nazwe i adres zamawiajacego, nazwe
i adres wykonawcy oraz napis: Oferta dotyczaca zamoéwienia na ,Przeglad i
remont wentylatorow zabudowanych w stacji wentylatoréw gtéwnych oraz w
stacjach wentylatoréw (Skansen Gorniczy) w MGW w Zabrzu.przy szybie Guido w
ZKWK”,

9. Osobg uprawniong do kontaktow z wykonawcami jest:

Pan/Pani Wiodzimierz Bojacz, tel. 630 30 90 wew.5551,

wbojacz@muzeumgornictwa.pl

10. Informacje dotyczace zawierania umowy:

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy podpisze =z

wykonawcg stosowng umowe w sprawie zaméwienia publicznego* (wzér umowy

w zataczeniu).

11.Zamawiajacy informuje, ze przewiduje mozliwos¢ prowadzenia negocjagii
ztozonych ofert w celu uzyskania korzystniejszej ceny lub innych warunkéw
realizacji zaméwienia, z zastrzezeniem, ze pierwotne warunki zamowienia nie
moga W sposob istotny by¢ zmienione. Z przeprowadzonych negocjacji sporzadza
sig protokdt, ktéry podpisujg strony prowadzace negocjacje.

12. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od udzielenia zamoéwienia bez
podania przyczyn i bez zwrotu kosztéw przygotowania i zatozenia oferty.

13. Ochrona danych osobowych:

W przypadku ztozenia oferty Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane - na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich




danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — RODO (Dz. Urz.. UE L 2016, Nr
119, s. 1) - wytgcznie na potrzeby przeprowadzenia tegoz postepowania. Nie jest
Pani/Pan zobowigzana/zobowigzany do podania swych danych osobowych.
Jednakze konsekwencjg nie podania tych danych bedzie odrzucenie Pani/Pana
oferty, co z gory wyklucza ewentualne podpisanie z Panig/Panem umowy. Jezeli
ztozy Pan/Pani oferte to administratorem Pani/Pana danych osobowych bedzie
Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu z siedzibg przy ul. Georgiusa Agricoli 2
w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiajacego:
iod@muzeumgornictwa.pl. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby
lub podmioty, ktérym zostanie udostepniona dokumentacja postepowania w
oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowigzujgce u Zamawiajgcego
procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Pania/Pana dane, nie bedg
podejmowane w sposob zautomatyzowany. Dane osobowe bedg przechowywane
do przedawnienia ewentualnych roszczen, wykonania obowigzkéw archiwalnych i
wynikajgcych z przepisoéw prawa. Po ztozeniu oferty bedzie Pani/Pan mie¢ prawo
zgdania dostepu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia
oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzezeniem przypadku, o ktorym mowa w
art. 18 ust. 2 RODO). Bedzie Pani/Pan réwniez mie¢ prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego w rozumieniu przepiséw o ochronie danych osobowych w
kazdym przypadku zaistnienia podejrzenia, ze przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych nastepuje z naruszeniem powszechnie obowigzujgcych przepisow
prawa. W zakresie okreslonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie bgdzie
Pani/Panu przystugiwaé prawo do usunigcia danych osobowych,

Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeéli oferent jest osoba fizyczng lub osoba
fizyczng prowadzaca dziatalno$é gospodarcza lub dziata przez petnomocnika
bedacego osobg fizyczna lub cztonkéw organu zarzadzajgcego bedgcych osobami
fizycznymi.

MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO
W ZABRZU s
NADSZTYGAR URZADZEN

Szybowych | Mechanitanych ZKWK ,GUIDO*
A -
inz. W?od%?%ﬁz Bojacz

(osoba odpowiedzialna za przeprowadzenia postepowania)

Nadsztygar Urzadgen Szybowycﬂh
KWK ,GUIDO
ggomechanicznego

i Mechanicznych

Muzeum Gornictwa ijghwegn w Zabrzu
Z-¢ca Kierownika Dzjatu

mgr inz. Wigdgimierz Malejki
(podpis kierownika dziatu)
W zatgczeniu:
1. Wzor formularza oferty,
2. Oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy,
3. Wzdr umowy.

* niepotrzebne skresli¢



= -
-, =1

. 4 154
; - e
s = P
B -
1) ¢ 'y
= = - E T .



